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1. Numele i prenumele verificatorului:
Ing. Cngan Stefan — autorizatia nr.1095/201 5-valabila pana la data de 17.11.2020

2. Denumirea proiectului lucririi de montaj:

Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Lunca
jud. Mures

Proiect nr. 25/ 2019, faza: PT+CS

2

3. Numiir contract pentru verificarea documentaftiei:
Comanda nr 469/22.05.2019

4, Proiectant:

SC CAD ELECTRO PLUS SRL Tg .Mures

5. Beneficiar:

Comuna Lunca, jud. Mures

Sursa de finantare: Fonduri proprii

6. Planul de control pe faze determinante:

Exista in documentatie.

7. Raport detaliat privind verificarea documentatiilor:

Documentatii anterioare: Tema de proiectare.

Lucrarea cuprinde :

Inlocuirea corpurilor de iluminat public stradal existente si completare cu corpuri de
tluminat cu tehnologie LED pe toti stalpii LEA jt existenti care apartin sistemului de
iluminat public din comuna Lunca, jud. Mures, in localitatile Logic si Santu. Se
prevede inlocuirea si montarea de corpuri not, in total 245 buc. corpuri de iluminat
stradal { Logic-146 buc, Santu 99 buc), noile corpuri avand lampi cu LED de 37
Watti -pe drumurile comunale si pe strazile laterale. Corpurile de iluminat se vor
monta pe carje metalice(console) noi din OL-ZN, pe stalpii retelei de distributie jt
existente, cu inlocuirea cablului de alimentare dintre conductorul de iluminat al LEA
Jt si corpul de iluminat. Nu se modifica schemele electrice de alimentare si de impuls
de aprindere a iluminatului public.

7.1. Existenta avizelor si a acordurilor legale:

-Certificat de urbanism nr. 1/12.03.2019-Primaria com. Lunca.

-Aviz( Clasarea notificarii) nr.5809/17.05.2019- Ag. Pt. Protectia Mediulut Mures
-Aviz de amplasament nr. 70301924490/14.05,2019-SDEE Trans. Sud-SDEE Mures
-HCL com. Lunca, nr. 11/31.01.2019

7.2. Puncte de vedere cu privire la solutiile adoptate:

Sunt in conformitate cu tema de proiectare, si cu normativele in vigoare.

7.3. Norme juridice aplicate:



-Ordinul ANRE nr, 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea
utilizatonlor la retelele electrice de interes public.
- Legea nr. 123/10.07.2012 — Legea Energiei Electrice
-Ordinul ANRE nr. 11/2013-aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
electricienilor,verificatorilor de proiecte.responsabililor tehnici cu executia, precum si
a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatii.
- HGR nr. 51/1996 — calitatea lucrarilor de montaj DTI
- OG nr.95/1996 privind calitatea lucr. de montaj DTL aprobata prin Legea nr.
440/2002
- Ordin MIC nr. 293 /1999
- QUG nr. 34 / 2006 — achizitii publice
- Legea nr. 453 / 2001, nr. 401 / 2003, nr. 99 / 2004 — emiterea autorizatiei de
construire
- Ordin MIC nr. 1587/1997 — riscuri tehnologice
- Legea nr. 319/2006, HGR nr. 300/2006 — legea securittii §i sdnati{ii in munci,
cerinfe minime pentru santiere
- OUG nr. 195/2005 — protectia mediului, aprobata cu legea nr. 265/2006
- Legea nr. 307/2006 - apirarea impotriva incendiilor.
7.4, Asigurarea informatiilor necesare pentru materiale, executie, control,
receptie
Tehnologiile folosite sunt tehnologii uzuale pentru lucrari energetice. Toate
echipamentele si materialele specific energetice vor fi procurate de la furnizom
atestati, cu specificarea mediului de pozare sau montare din lucrare.
7.5. Criterii de performanti tehnico-economica
Solutia s-a stabilit prin tema de proiectare.
7.6. Asigurarea cu personal atestat §i autorizat
Instalapia proiectatd va fi exploatata de personalul utilizatorului sau alt personal,
calificat s1 autorizat.
7.7. Norme specifice de protectia muncii §i PSI
Sunt specificate in proiect.
7.8. Partea economici (devize §i indicatori)
S-au intocmit conform legislattei in vigoare.
7.9. Managementul executiei (grafice)
Exista in documentatie.
8. Expertize
Nu au fost necesare.
9. Modificiri la documentatie, evenimente, etc.
Nu sunt necesare.
10. Data finalizdrii activititii de verificare a documentatiei 30 .05. 2019.
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Proiect nr. 25/ 2019, faza PT+CS

Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal
din Comuna Lunca, judetul Mures

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1, Denumirea obiectivului de investitii
Reabilitarea si modemizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna Lunca, judeful Mures

1.2. Amplasamentul
Instalatiile proiectate sunt amplasate pe teritoriul UAT Lunca {loc. Sintu, Logig), jud. Mures.

1.3. Ordonator principal de credite / investitor

Comuna Lunca, Str. Principald, nr. 228, Cod postal 547375, jud. Mures, Telffax: 0265-542.812 / 0265-
942.812 , e-mail: Junca@cimures.ro

1.4. Investitor

Comuna Lunca, Str. Principald, nr. 228, Cod postal 547375, jud. Mures, Telffax: 0265-542.812 / 0265-
542.812 , e-mail: lunca@cimures.ro

1.5, Beneficiarul investitiei

Comuna lunca, Str. Principala, nr. 228, Cod postal 547375, jud. Mures, Telffax: 0265-542.812 / 0265-
542.812 , e-mail: lunca@cimures.ro

1.6. Elaboratorul documentatiei

SC CAD ELECTRO PLUS SRL, Tg. Mures, str. B-dul 1848, nr. 40/17, J26/212/2009, CUI RO25169111,
tel: 0742-099.633

1.7. Durata de realizare
3 luni

2. Solutia de realizare a lucrarilor

2.1. Prezentarea scenariului aprobat in cadrul D.A.L.I.

Prin aducerea iluminatului stradal la valorile cantitative si calitative din prescriptiile nationale si
internationale in domeniu, simultan cu scaderea cheltuielilor de funclionare a sistemului de iluminat public, se
realizeaza prin:

- modernizarea iluminatului public prin inlocuirea corpurilor de iluminat existente si completare cu
corpuri de iluminat cu tehnologie LED pe fofi stalpii LEA 0,4kV existenti care aparfin sistemului de iluminat
public.
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Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna Lunca, judetul Mures
e . e T e e ee———
Proiect nr. 25/ 2019, faza PT+CS

Corform variantei aprobate in faza DAL| se va obtine un sistem nou i modem, care va reduce costurile
de intretinere a sistemului de iluminat. Prin proiectul de modernizare a sistemului de iluminat public din

comuna Lunca se urmaresc urmatoarele:
- respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevazute de normele nationale si

europene in domeniu;
- cregterea securitaii, sigurantei si confortului cetatenilor pe timp de noapte;
- reducerea numarului de evenimente rutiere, datorita unei mai bune vizibilitati;
- diminuarea chejtuielilor de functlionare a sistemului de iluminat public prin reducerea consumului de

energie electrica si reducerea cheltuielilor cu mentenanta sistemului de iluminat;
- proteclia impotriva electrocutarilor a personalului de exploatare si intretinere a sistemului de iluminat;

- realizarea unui sistem de iluminat unitar la scara ambelorr localitafi studiate;
- amplificarea sistemului de iluminat in anumite zone risc de accidente {vecinatatea scolilor, camin

cultural, biserica, trecerile de pietoni, etc.) .

(;—J,dllf:)gl_e Earth

2.2, Particularitéti ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului
Comuna Lunca este situata la o distanta de aprox. 17km Nord-Vest de Mun. Reghin. Altitudinea medie

este de 410m.

Terenurile pe care se vor realiza lucrarile de modemmizare a sistemului de iluminat public se afia pe
domeniul public al U.A.T. Lunca, pe raza localitatilor Logig si Santu.

b) Topografia
Coordonatele geografice ale localitatilor studiate sunt:
Logig 46°52'46"'N 24°34'25"E
Sintu 46°48'40"N 24°36"12"E

c) Surse de poluare existente in zoné
in zona nu exista factori poluatori importanti care ar putea actiona asupra instalatilor, zona incadrandu-

se in grupa |l de poluare.
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_Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna Lunca, judetul Mures

Proiect nr. 25 / 2019, faza PT+CS
d) Date climatice sau particulanitali de relief
Conform NTE 003/04/00, amplasamentul se afld in zona meteorologicd A, avind urmatoarele
caracteristici:
- temperatura maxima a aerului: +40°C;
- femperatura minima a aerului: -30°C;
- temperatura medie a aerului: +15°C;
- presiunea dinamica de baza, data de vint nesimultan cu chiciurd: 30 daN/mz2
- presiunea dinamica de baz, datd de vint simultan cu chiciurd: 15 daN/m2

e) Existenta unor refele edilitare care ar necesita relocare; alte conditiondri specifice
Nu este cazul.

f) Surse de apa, energie electrica, gaze, telefon $i alte asemenea pentru lucréri de definitive si
provizorii
Nu este cazul.

g) Céile de acces permanente
Calea de acces rutier este DN15A Reghin-Séréteni. Legatura cu satul Logig se realizeaza prin DC 161
iar legatura cu satul Sintu se realizeaza prin DC 159, care pornesc din DN15A.

h) Caile de acces provizorii
Nu este cazul.

i} Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul.

2.3. Prezentarea solufiei tehnice

a) Caracteristici tehnice
in cadrul prezentei documentatii se prevede demontarea corpurilor de iluminat clasice existente si
montarea a 245 buc. corpuri de iluminat stradal cu LED.
Alegerea acestui scenariul se justificd prin urmatoarele avantaje:
- obtinerea unui sistem nou, modern si uniform, care va aduce duce la reducerea costurilor de operare §i
mentenani;
- din punct de vedere luminotehnic, va crestere nivelu! de iluminare, se va asigura un grad de sigurant3
sporit locuitorilor comunei precum si participantilor la traficul auto si pietonal.

b) Varianta constructivd
Avand Tn vedere clasificarea cailor de circulatie rutierd, respectiv clasa de drum M6, se va utiliza un
singur tip de aparat de iluminat.

Astfel, pentru modemnizarea sistemului de iluminat public se vor monta 245 corpuri de iluminat noi pe

strézile principale $i locale din localitéfile Logig si Sintu. Corpurile de iluminat vor avea o putere nominala de
37W, si o eficientd minim& a aparatului de iluminat de 100Im/W.
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Proiect nr. 25 / 2019, faza PT+CS
- pe DC159 si DC161 se vor monta 114 buc. corpuri de iluminat .
- pe drumurile locale din loc. Logig si Sintu se vor monta 131 buc. corpuri de iluminat.

Nr. de stalpi existenti | Nr. corpuri de iluminat pe | Nr. corpuri de iluminat pe
[buc] strazile principale [buc] strazile secundare [buc]
Loc. Logig 146 68 78
Loc. Sintu a9 46 53
TOTAL 245 114 131

Utilizandu-se un singur tip de aparate de iluminat se va eficientiza consumul de energie si se vor
reduce costurile prin utilizarea acelorasi componente la operatiunile de intretinere, post garantie.

Corpurile de iluminat se vor monta pe stalpii retelelor de distributie 0,4kV, folosind console Ol-Zn noi
(cu diametru in functie de dimensiunea corpurilor de iluminat), iar racordarea la conductorut de IP al LEA jt
existente se va realiza folosind cablu ACYY 3x4mmp si cleme de derivatie CDD15il.

Consolele de sustinere se vor fixa pe stalpi retelelor electrice folosind 2 bratéri din Ol-Zn de dimensiune
corespunzatoare tipului de stalp existent.

Tip stalp existent Lungime Dimensiune varf | Dimensiune baza
[m] [cm] [cm]

SE4 10 15x15 23,5x32,5

SE10 10 25x26,3 32x55,1

SEN 10 30x31,4 44,5x67,7

Avind in vedere ca infrastructura suport (stalpii pe care sunt fixate corpurile de iluminat public) sunt ai
distribuitorului de energie electricd (SDEE Mures), se alege solufia tehnico-economica cea mai favorabila:
inlocuirea corpurilor de iluminat $i a consolelor pe stalpii existenti, respectiv completarea sistemului de
iluminat in zonele deficitare.

Greutatea ansamblului consold+corp iluminat nu va depasi greutatea ansamblului existept pentru a nu-
creea incarcan mecanice suplimentare pe stalpi.

Etape de lucru M
- luarea masurilor ce se impun pentru delimitarea i semnalizarea zonelor de lucru;

- desfacerea legaturilor si conexiunilor existente la instalatia de distributie a energier Hiettrice;
- demontarea corpurilor de iluminat si a consolelor existente;

- montarea noilor console de sustinere a corpurilor de iluminat;

- montarea noilor corpuri de iluminat;

- executarea noilor leg&turi si conexiuni la instalatia de distributie a energiei electrice;

- probe si verificari ale funcfionarii;

- punerea in functiune.

Toate materialele utilizate vor corespunde standardelor romanesti §i europene in vigoare si vor fi
insofite de declaratii de conformitate, avand aplicat distinct marcajul "CE".
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Proiect nr. 25/ 2019, faza PT+CS

Materialele rezultate din demontdri (corpuri de iluminat, conscle) se vor transporta si preda
Beneficiarului (Primaria Comunei Lunca) pe baza de proces verbal.

Termenul de garantie pentru noile surse de iluminat va fi de minim 60 de luni de la PIF. Pe durata
perioadei de garantie, execufantul lucrdrii de modemizare va asigura inlocuirea corpurilor de iluminat
deteriorate.

¢) Trasarea lucrarilor

Lucrarile care umeaza a se realiza se vor preda de catre proiectantul lucrdrii {la solicitarea
beneficiarului) executantului lucrarii, prin proces verbal de predare - preluare lucrari spre executie.

La predarea lucrarilor vor fi convocati reprezentantii refelelor utilitare existente in zona.

Executantul va identifica pe teren stalpii pe care se vor amplasa corpurile de iluminat, in conformitate
cu planurile de situafie din prezentul proiect.

d} Proltejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
Executantul trebuie sa asigure lucrarile de execufie, dotarile si materialele impotriva degradarii si
furturilor pana la receptionarea lucrarilor de catre beneficiar.
Responsabilitatea protejarii lucrérilor executate §i depozitari materialelor pe santier pana la PIF a
obiectivului revine executantului.

e} Organizarea de santier

Nu este necesara realizarea de organizari de santier. Materialele necesare pentru fucrarile de fala se
vor transporta in zona obiectivului in ziua montarii acestora.

3. Caiet de sarcini — partea electricd

3.1. Descrierea lucrarilor gi a instalatiilor

Conditile tehnice se referd la execufia, verificarea, inspectia si conditiilede receptie -a-lucrarilor,
precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in funcfie de standardele si normativele in vigoare, specifice
realizarii lucraril,

Executantul va asigura:

* Respectarea legislatiei, normelor, prescripfiilor si reglementérilor privind igiena si securitatea si
sanatatea in munca, protectia mediului, prevenirea si combaterea incendiilor;

+ Executarea in bune conditii si la termen a lucrdrilor de execulie care vizeazd funclionarea
economica si siguranta in exploatare.

Retelele de alimentare cu energie electrica a iluminatului public precum si punctele de racordare sunt
existente si nu constituie parte a prezentului proiect, acestea ramanand neschimbate.

Stalpii existenti, pe care se vor monta noile corpuri de iluminat, sunt stélpi de beton vibrafi sau
comprimati, de tipul SE4, SE10, SE11 avand indltimea deasupra solului de 8,3m.

Stilpii LEA jt existenti sunt amplasati pe o singurd parte a drumurilor, iar distania medie dintre stilpii de
iluminat public variaza intre 30,0-40,0m, in functie de configuratia refelelor de distributie a energiei electrice
existente in zona, de configuratia terenului (teren plat, in panta, curbe), etc.

Caracteristicile tehnice pentru Corpul de iluminat folosit, precum si pentru materialele principale, sunt
prezentate in fisele tehnice atagate prezentului proiect.
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Proiect nr. 25/ 2019, faza PT+CS

Proiectul de fat este intocmit cu respectarea prevederilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 319/2006 si cu
respectarea prevederilor capitolului V din H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate pentru
santierele temporare sau mobile.

La realizarea lucrarilor prezentate in aceastd documentatie se vor respecta cu strictete prevederile
nomativului Elecirica IPSM 1EE 001/2012 "Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalafiile
electrice in exploatare”.

La inceperea lucrarilor intre unitatea de constructii-montaj si unitatea de exploatare (SDEE Transilvania
Sud SA — SDEE Mures) se va incheia o conventie de lucru.

Lucrarile vor fi realizate de firme atestate care au implementat minim sistem de management 1SO
9001.

Dupa realizarea investitiei, sistemul de iluminat public va intra in patrimoniul Primariei Com. Lunca si va
fi exploatat de catre beneficiar, prin firme atestate ANRE si ANRSC.

3.2. Caracteristici tehnice impuse pentru Corpurile de iluminat
Corpurile de iluminat proiectate vor avea urmatoarele caracteristici minimale:

- Alimentare electrica: 200V-240V / 50Hz
- Putere activa: 37W , cu eficientd minima de 100 Im/W
- Grad de protectie (minim): IP66
- Rezistenta la impact {minim): IK08
- Clas3 de izolatie electrica: Clasa i.
- Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impuse.
- Greutate: nu este impusa.
- montarea i demontarea dispersorului trebuie sa se realizeze facil;
- dispersorul trebue sa fie transparent, din sticld clara, securizata.
- placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de ituminat, pentru a permite extragerea rapida a
caldurii produsa de sursele LED, astfel carcasa va avea si rolul de radiator ;
Marcarea echipamentelor:
Marcarea trebuie fie in limba romana si sa contina:
- gradul de protectie;
- tipul si codul produsului;
- frecvenia nominala;
- fensiunea nominala;
- nivelul de izolatie asigurat.
- marca fabricii;
- standardul de referinta;
- anul si seria de fabricatie;
Etichetele descriptive trebuie s3 fie din materiale care sa nu provoace stergerea literelor.

3.3. Masuri premergatoare executiei

Dupa primirea Proiectului Tehnic, constructorul va asigura cunoasterea proiectului de catre toti factorii
care concura {a realizarea lucrarii.

Se va stabili programul calendaristic pentru verificarea si receptia fazelor determinante, de la care
execufia nu mai poate continua fara receptia fazei anterioare.

Antreprenorul va solicita din timp prezenta proiectantului la recepfionarea fazelor determinante
principale, cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat.
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3.4. Urmarirea executarii lucrarilor

Investitorul va urmari in permanentd modul in care se respecta actele normative privind calitatea
lucrarilor efectuate de antreprenorul angajat prin intermediul dirigintilor de santier atestati pe specialitéti.

Lucrarile se vor executa pe baza documentatiei tehnice cuprinse in proiect, precum si a completarilor si
modificarilor transmise de proiectant in timpul executiei prin planuri suplimentare, planuri modificatoare sau
dispozitii de santier.

in timpul deruldrii executdrii lucrarilor de constructii-montaj, antreprenorul va semnala proiectantului
(prin intermediul investitorului) eventualele neconcordante, omisiuni sau neclaritéti, pentru a fi analizate {i a
se lua masurile corespunzatoare, inaintea execufiei fazei respective de lucrari.

Antreprenorul poate face propuneri de modificari fald de solutiile tehnologice cuprinse in proiect in
scopul adaptarii la specificul propriu de tehnologie, in functie de dotarile de care dispune.

Aceste propuneri se vor putea aplica numai dupd insusirea lor de catre proiectant.

Stuctura a fost dimensionatd la incarcarile de exploatare, ciimatice si seismice prevazute in
standardele romanesti in vigoare.

3.5. Finalizarea lucrarilor

Receptia lucrérilor de constructii-instalatii constituie faza prin care investitorul asigurd terminarea
lucrarilor efectuate de antreprenor in conditii de calitate, consemnate prin procese verbale.

Acestea completeaza cartea tehnicd a constructiei.

4. Urbanism, avize si acorduri

intreg sistem de iluminat public existent se aftd in proprietatea Primariei Lunca si pe teritoriul
administrativ al acesteia.

Urbanism, avize si acorduri
S-a obtinut certificatul de urbanism nr. 1 / 12.03.2019, emis de Primaria Comunei Lunca, precum i
urmatoarele avize de utilitati:

- Aviz SDEE Transilvania Sud nr. 70301924490 / 14.05.2019
- Clasarea notificarii APM Mures nr. 5809 / 17.05.2019
-HCL Com. Lunca nr. 11 /31.01.2019

5. Normative si standarde aplicabile

La realizarea lucrarilor prevazute in acest proiect se vor respecta prevederile urméatoarelor reglementéri
tehnice, normative si norme legislative:

Legi si ordonante de guvern

Hotérare privind etapele de elaborare si  continutul-cadru  al
HG 907/2016 documentatilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice

Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea in constructii, actualizata cu Legea 177/2015
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Legea nr. 50/1991

Legea privind autorizarea executérii lucrérilor de constructii

0.G. nr. 22/2008

0.G. privind privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

H.G. nr. 409/2009

Norme metodologice de aplicare a Ordonantei

Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la
consumatoriifinali a resurselor regenerabile de energie

Legea pentru aprobarea OG nr.d2/2003 privind organizarea si

Legea r.475/2003 functionarea serviciilor de iluminat public;
Directiva a Parlamentului European si a Consilului din 25 octombrie 2012
Directiva 2012/27/UE privind eficienta energeticd, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si

2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/C

Legea nr. 230/2006

Legea serviciului de iluminat public

Legea nr. 51/2006

Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

Legea nr. 123/2012

Legea energiei electrice si a gazelor naturale

Ordinul 5/93 / 2007

Ordinul pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii
sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de
iluminat public

Normative, prescripfii $i instrucfiuni energetice %
1.RE-Ip-3-91 indrumar de proiectare pentru instalatii de iluminat public A,
1.FL 16-73 Executarea lucrarilor de iluminat public |

NP 062-02

Normativul pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal

Ord. ANRE 128/2008

Codul tehnic al refelelor electrice de distributie

Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa

PE 106/2003 .
tensiune
Indreptar de  proiectare pentru dinii  electrice aeriene cu
LJ-Ip8-76 .
conductoare izolate torsadate
3.2.Lj-FT-47-2010 Executia LEA de joasa tensiune
NTE 003/04/00 Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni
peste 1000V
PE 132/2003 Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie public
RE [p-30-2004 indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamint

Ord. ANRE 17/2002

Codul de masurare a energiei electrice

1 RE-IP 45-80

Indreptar de proiectare a protectiilor prin relee si sigurante fuzibile in PT si in
reteaua de joasa tensiune

17/2011

Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalafilor electrice
aferente cladirilor
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Executarea instalatjilor de legare la pdmant in statji, posturi si linii electrice

FS 4-82 .
aeriene.
3.2.LI-FT 46-84 Executia lucrarifor la LEA in conditi speciale meteorologice
PE 000/93 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor in unitétile din

ramura energetica si termica

Legea nr, 307/2006

Legea privind apararea impotriva incendiilor

Standarde specifice

SR-13433/99- 1

lluminatul cilor de circulatie

lluminat public.
Partea 1: Selectarea claselor de iluminat

SR EN 13201 Partea 2: Cerinfe de performanta
Partea 3: Calculut performantelor
Partea 5: Indicatori de performanta energetica
Utilizarea in comun a stalpilor pentru linii de energie electrica,linii de
SR 831/2002 tractiune electricd urbana, instalatii de telecomunicatii, refele de televiziune
prin cablu CATv si aite utilitafi
SR 234/2008 Bransamente electrice. Prescripfii generale de proiectar(e si executare
STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutdrilor rz
EN 60598-1/1993, J
EN 60598-2-3/1994, Aparate de iluminat l
EN 60598-2-5/1994 r
SR CEI 60479 Efectele curentului asupra corpului uman si animaleior

Directivele 2006/95/CE - Joasa Tensiune, 2002/95/CE RoHS si 2002/96/CE
— DEEE pentru aparatele de iluminat

Legislatie protectia muncii

IPSM-IEE- 001/2012

Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatile electrice in
exploatare

Legea nr. 319/ 2006

Legea securitaii §i sanatatii in munca, cu normele metodologice de aplicare

Cerinte minime de securitate i s3natate pentru santierele temporare sau

HGR 300/ 2006 )
mobile
HGR 971/ 2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanéatate la locul
de munca
Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
HG 1048/ 2006 : E s :
echipamentelor individuale de proteciie la locul de munca
HG 1146/ 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de cafre lucrétori a

echipamentelor de munca
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Norma tehnica privind stabilirea cerintelor pentru executarea lucrarilor sub

NTE 010/11/00 tensiune in instalatii electrice

Instructiuni specifice in cazul situatiilor de urgentd la “SC FDEE Electrica

ISP - SU 004/2010 Distributie Transilvania Sud” SA

Legislatie protectia medijului

Legea nr. 211/2011 legea privind regimul deseurilor
Legea privind regimul deseurilor;HGR 856/2002, cu modificdrile ulterioare -

Legea nr. 211/2011 Evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei privind deseurile, inclusiv cele
periculoase

HG nr. 24772011 modiﬁcgrea HGR 621/2005 Gestionarea ambalajelor si deseurilor de
ambalaje;

HG nr. 445/2009 Evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

SR EN iSO 14001:2005 | Sisteme de management de mediu. Specificalii si ghid de utilizare

OUG 1952005 Protectia mediului (aprobata de legea 265/2006), cu modificarile ulterioare
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Proiect Nr.25/2019

Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal
din Comuna Lunca, judetul Mures

Plan S.S.M.

Legislatie de securitate a muncii aplicabila lucririi

- Legea nr. 319/2006 impreuna cu Normele Metodologice de aplicare, aprobate conf.-HG-nr.
1425/2006 si HG 955/2010;

- HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatji si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1.425/2006

- HG nr. 300/02.03.2006, privind cerintele minime de securifate si sanatate in munca pentru
santierele temporare sau mobile.

- HG nr. 97172006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate sifsau de sanatate la
locul de munca;

- HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate i sénatate pentru utilizarea de citre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie, la locul de munca;

- HG nr. 1051 /2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru manipularea manuala
a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si s3natate pentru locul de munca;

- HG nr. 520/2016 privind cerintele minime de securitate i sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campurile electromagnetice;

- HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate i sdnatate pentru utiizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca;

- HG nr. 1218/2006 privind cerinele minime de securitate si sénétate pentru asigurarea protectjei
impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici in munca;

- HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

- Ordin ANRE 45/2016 Ordinul privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteozd, executa, verifica §i exploateazd instalati electrice din sistemul
electroenergetic;

- Instructiune proprie de securitatea muncii pentru instalatii electrice in exploatare (IPSM-IEE /
2011, rev.l);

Lista prezentatd nu este limitativd, ea putdnd fi completatd cu toate actele normative aplicabile
diferitelor categorii de lucrér necesare pentru realizarea contractului.

Cerinte de securitate a muncii peniru contractant si personalul acestuia
Ofertantul (Operatorul economic) trebuie sa fie posesorul unei licente ANRE, care sa-i dea dreptul
sa execute lucrari;

Ofertantul (Operatorul economic) trebuie s3 facd dovada autorizarii sale din punct de vedere al
securitatii muncii;
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Ofertantul (Operatorul economic) sa aibd personal autorizat potrivit reglementarilor in vigoare i

dotat corespunzator factorilor de risc cumulatj, pe care ii prezinta fiecare gen de lucran;

Ofertantul (Operatorul economic) s dispund de dotarea tehnica necesara complexitfii §i
specificului lucrarilor pe care le va efectua, pentru a putea proba capacitatea de incadrare in graficele de
lucrari proprii gantierelor.

Cerinte de securitate a muncii pentru echipamente

Toate echipamentele tehnice care urmeaza s3 fie montate trebuie s& fie omologate si s&
indeplineasca cerintele esentiale de securitate a muncii. Echipamentele trebuie s3 fie insofite de
documentele legale.

Furnizorul echipamentelor va pune la dispozitia achizitorului instructiunile tehnice, instructiunile de
montaj exploatare si mentenantd, precum si instrucfiunile de securitate a muncii, redactate in limba
romana, pentru a putea fi utilizate in timp util in procesul de reinstruire a personalului operativ care va
avea legaturd cu noile instalati.

Toate inscriptiondrile echipamentelor, cofretelor, tablourilor, dispozitivelor, var fi.in limba romana si
vor fi enun{ari concrete ale destinatiilor;

Amplasarea echipamentelor va respecta cerintele de securitate, sigurant3 sL accesj\?ilitate
personalului de exploatare i a personalului de mentenanta.

Cerinte de securitate a muncii pentru instalatii si organizarea de santier

Pentru desfagurarea lucrarilor intr-0 zona de lucru, se vor utiliza forme ofganizatorice de.lucru'in
instalatii electrice in exploatare, adaptate situatiilor existente si convenite intre parile semnatare prin
Conventji de lucrari, cu intocmirea documentelor corespunzitoare.

Pentru organizarea de santier gi pentru zonele de lucru predate executantului, se vor asigura
conditii de acces, conform normelor in vigoare, care sd nu permitd deplasarea necontrolatd a
executantilor in instalatiile electrice, in zonele de realizare a lucrarilor.

Lucrarile de montare a echipamentelor, se vor realiza cu utilaje corespunzatoare si cu asigurarea
masurilor de securitate a muncii, special stabilite pentru aceste categorii de lucrari.

Toate lucrarile de provizorat vor avea asigurate si vor respecta toate conditile de securitate si
sanatate impuse instalatiilor electrice, ca si lucrarile definitive.

Deoarece in timpul lucrérilor vor exista instalatii electrice in functiune, tot personalul participant la

lucréri va fi dotat §i va utiliza neconditionat EIP electroizolante, verificate ori de cate ori condiiile
concrete din santier impun verificari.

Alte cerinte:

Executantul va intocmi obligatoriu Planul de securitate i sanatate, potrivit prevederilor Cap.ll,
Sectiunea 1 din HG nr. 300/2006 §i instructiunile de montaj, probe, exploatare §i operare, mentenanta si
de securitate a muncii, corespunzatoare echipamentelor ce fac obiectul contractului.

Anterior primului termen de punere in functiune a noilor instalatii, tot personalul Achizitorului va
avea asigurata documentatia pentru instruire, referitor la noile echipamente / instalaji, sisteme de
operare, riscurt §i masuri de securitate a muncii.
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Cerintele prezentate in prezentul document nu sunt limitative, ele putdnd fi completate de

elaboratorul documentatiilor potrivit legislatiei in vigoare si a propriei experiente, in scopul evitarii oricarui
pericol de accidentare gi imbolnavire profesionald atdt a personalului participant la lucrari cat si a
personalului care va actiona in prezenta instalatiilor date in exploatare.

Masuri de SSM generale

Se interzice executarea lucrarilor la exterior pe timp nefavorabil (precipitatii abundente, descarcari
electrice).

Verificarea conectarii echipamentelor la instalatiile de legare la pamant.

Verificarea valorilor rezistentelor prizelor de legare la pdmant existente.

Personalul executant trebuie s& fie permanent supravegheat de seful de lucrare si seful de echip3
indeplinind urmatoarele condiii:

- sa posede calificarea profesionald necesara;

- sa fie instruit si verificat din punct de vedere al SSM;

- 53 fie sanatos fizic si psihic i s& nu aiba infirmitati care i-ar putea stanjeni activitatea sau ar putea
conduce la accidente la locul de muncé.

Masuri de SSM pe zone de lucru:

Pentru realizarea |ucrarilor, nu sunt necesare imprejmuiri sau delimitari suplimentare,

La exterior, zonele de lucru se vor imprejmui cu banda.

Se vor monta podete pentru trecerea pietonald §i se vor lua toate masurile necesare, pentru a evita
accidentele de munca in zonele de sdpaturd si in zonele de amplasare a pamantului.rezultat din
sépatura (unde este cazul).

Masuri de SSM pe operatii tehnologice:

Se vor detalia prin procedurile de lucru specifice ale Executantului.
Pericole de accidente avufe in vedere

- Socuri electrice sau arsuri prin atingerea directa: atingerea unui element aftat normal sub
tensiune, datoritd unei apropieri inadmisibile, izolar sau ingrédiri necorespunzatoare.

- $ocuri electrice sau arsuri prin atingerea indirectd: atingerea unui element {carcasa sau element
de sustinere) intrat accidental sub tensiune datorita unui defect de izolatie, ruperi si cideri de
conductoare.

- Socuri termice $i mecanice datoritd: explozillor de echipamente, actionarii gresite la separatoare
gi alte aparate de comutatie, prezentei arcului electric.

- Cadere de la indlfime.

- Cadere de obiecte de la inal{ime.

- Manipularea obiectelor taioase.

- Lucrul cu substante inflamabile.

Nr. Denumire Prescriptia
crt.
1 Protectia impotriva atingerii directe: IPSM-IEE/2011
-ingradiri fixe (cu blocaje) PE101/85
-ingradiri provizorii $i echipamente in carcase inchise PE102-86
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-respectarea distantelor de protectie si de lucru NTEO007/08
-folosirea mijloacelor individuale de protectia muncii pentru|17/2011
lucrarile de exploatare i intrefinere NTE 001/03
2 Protectia impotriva atingerilor indirecte la carcase si elemente(IPSM-IEE
de sustinere, inclusiv a constructiilor din beton armat NTE007/08
-legare la pamant STAS 4102/1985
-izolari de protectie 1.RE- p30-2004
3 Blocaje impotriva actionarii gresite a echipamentelor IPSM-IEE
PE101/85
PE504-96
4 Masuri specifice pentru lucrari in instalatjile afiate sub tensiune |{IPSM-IEE
- egalonarea lucrarilor de scoatere de sub tensiune Legea nr. 319/2006
- delimitarea zonelor de protectie si de lucru /
- montarea  dispozitivelor de legare la pamént si M
scurtcircuitare

- masuri organizatorice pentru admiterea la lucru in instalatiile
electrice aflate sub tensiune

Masuri de securitate a muncii pentre fucrdri de constructii |Legea nr. 319/2006
Echipamente  corespunzdtoare  mediului  n  care|17/2011 PE

functioneaza (umiditate, medii corozive) 112-94

7 Masuri de securitate pentru perioada de executie. Se stabilesc|NSSM  pentru  lucrdri  de
de executant pentru: constructjii - montaj PE 006 -
- lucrari curente de executie 81

- lucrari in apropierea instalatiilor sub tensiune
- lucrari la inaltime

8 Masuri impotriva expunerii 1a riscurile generate de zgomot. Se|HGR 493/2006
stabilesc de executant pentru:

- lucrari de sapéturi

- echipamente cu nivel redus de zgomot
9 Confort vizual cu iluminat general si local NP061-2002
10 [Masuri de securitate a muncii pentru: IPSM-IEE
- lueréri in instalatiile electrice
- masuratori cu aparate portabile

Deoarece lucrarile de executie se realizeazd in zone cu instalatjii electrice sub tensiune, pentru
realizarea lucrarilor, se vor lua urmatoarele masuri:

- Zona de lucru va fi predatd Executantului in baza unui Proces Verbal de predare amplasament”
incheiat intre Autoritatea Contractanta si Contractant.
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- Executantul va trebui sa faca dovada atat in ceea ce priveste nivelul de dotare tehnicd, impus de

complexitatea lucrérilor de fa toate fazele (montaj, verifican, PiF} sub aspectul num&rului si categoriilor
de utilaje specializate, truse, dispozitive, platforme), cat si in ceea ce priveste nivelul §i completitudinea
echipamentelor individuale de protectie, toate trebuind sa fie certificate din punct de vedere al securitatii
muncii.

- Personalul pe care Executantul intenfioneaza sa-l foloseasca 1a realizarea lucrarilor (electricieni,
sudori, legatori de sarcina) trebuie sa fie autorizat, potrivit prevederilor legale de securitate a muncii.

- Luand in considerare specificul instalatjilor electrice, precum si cel al lucrérilor ce se vor executa,
pentru asigurarea starii de siguranta la lucrari. Executantul va trebui sa ia o serie de masuri tehnice si
organizatorice.

- Documentatiile de execulie efaborate de Contractant vor include capitole distincte de masuri
pentru securitatea mungii, la care se vor anexa, dupd caz, instructiuni inteme de securitate a muncii,
corespunzatoarer tehnologiilor aplicate la executarea fiecarei categorii de lucrari, avand in vedere faptul
ca in parte, acestea se desfagoara in apropierea instalajilor afiate in exploatare, sub tensiune.

Cunoagterea si respectarea normelor de mai sus este obligatorie pentru intreg personalul angrenat
in activitatea de constructji, montaj, exploatare.

Responsabilitatea aplicarii i respectarii normelor de securitate a muncii revine fiecdrui lucrator,
potrivit functiei pe care o detine.

Personalul cu functii de conducere (sef de echipd, maistru, sef de lot, sef de sectie, sef de santier)
raspunde de asigurarea dotérii, controlului si instruirii personalului in subordine.

Aceste instructiuni nefiind limitative, Contractantul/Executantul, la executie (conform Legii 319/2006
- ant.13. e) i Autoritatea Contractanta, in exploatare, vor lua masuri suplimentare de securitate a munci,
ori de cate ori este nevoie.

in vederea conectarii instalatiilor nou proiectate, la tabloul electric de distrib/tie existent, trebuie
luate urmatoarele masuri:

- intreruperea tensiunii;

- identificarea instalatiei sau parii din instalatie la care se va lucra;

- verificarea lipsei tensiunii;

- delimitarea materiala a zonei de lucru cu paravane, benzi, indicatoare e securitate,
evidentiindu-se clar instalatiile la care se lucreaza fatd de cele la care nu se lucreaza

- asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica.

Lucratorii vor fi dotafi cu mijloace de protectie individuala (cizme si manusi
electroizolante) pentru evitarea socurilor elecrice, i casca de protectie.

Orice fel de legatura cu instalafia de legare la pamant existenta se va executa folosindu-se mijloace
individuale de protectie a muncii (manusi i cizme de cauciuc).

Cunoagterea si respectarea normelor de mai sus este obligatorie pentru intreg personalul angrenat
in activitatea de constructii - montaj, exploatare.

Masurile de securitate a muncii pentru perioada de executie se stabilesc de citre elaboratorul
documentatiei de organizare a santierului si de catre unitatea de executje.

Responsabilitatea aplicarii §i respectarii normelor de securitate a muncii revine fiecarui lucrator,
potrivit functiei pe care o detine.
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Personalul cu functii de conducere (sef de echipa, maistru, sef de lot, sef de sectie, sef de santier)

raspunde de asigurarea dotari, controlului si instruirii personalului in subordine.

Aceste instructiuni nefind limitative, constructorul, la executie, si Autoritatea Contractants, in
exploatare, vor lua masuri suplimentare de securitate a muncii ori de cate ori este nevoie.
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Proiect nr. 25 / 2019, faza PT+CS

Proiect Nr.25/2019
Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal

din Comuna Lunca, judetul Mures
Faza: P.T.
Masuri pentru protectia mediului

1. Masuri de protectia mediului fa executia lucrarilor

Pe parcursul realizarit lucrarilor, executantul are obligatia de a [ua toate masurile necesare pentru a
proteja mediul in incinta si in afara gantierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns, provocat
persoanelor sau utitajelor publice, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale
de lucru.

Constructorul este obligat sa solutioneze orice reclamatie rezultata din nerespectarea legislatiei de
mediu si care se dovedeste a fi intemeiata.

Dupa terminarea lucrarilor suprofata terenului se va amenaja astfel incat sd se incadreze in relieful
general inconjurator, s nu prezinte obstacole la scurgerea apelor si s@ nu constituie locuri propice
stagndrii lor.

Executantul lucrarii are obligofia de a cunoaste si aplica legislalia si reglementarile specifice cu
referire la:

QUG nr. 19572005 -privind protectia mediului ;
Legea 265/2006- de aprobare a QUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;

Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a guvernului-nr.-164/2008 pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia' mediului;

Legea nr. 211 /2011-privind regimul degeurilor;

Hotararea nr. 3492005 privind depozitarea deseurilor;

Legea nr. 1 07/2006 - Legea Apelor;

Legea 112/2006 pentru modificarea si competarea Legii Apelor nr. 107/2006
Legea nr. 104/2011 - privind protectia atmosferei;

Hotérare nr. 1260 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvemului nr.
321 /2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant;

Hotdrare nr. 1 403 din 1 9 noiembrie 2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si
ecosistemele terestre ou fost afectate;
Materialele rezultate din demontari se vor transporta si preda Beneficiarului (Primaria Comunei
Lunca} in vederea refolosirii sau valorificarii Ia unitatj de colectare specializate.

La3mpile care nu mai pot fi utilizate se vor trata ca si deseuri specifice DEEE (deseuri de
echipamente electrice si electronice)

Deseurile de ambalaje si ambalaje vor fi preluate selectiv de servicii de salubritate autorizate.
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Proiect nr. 25/ 2019, faza PT+CS

Ca urmare a aplicarii legislatiei si reglementarilor de mediu, constructorul va lua toate masurile
necesare de protectie a factorilor de mediu.

a)  Protectia apelor

Procesul tehnologic, specific lucrérilor de realizare a instalatiilor proiectate nu are impact asupra
calitatii apei. Nu sunt afectate stabilitatea si functionalitatea apelor de suprafata.

Se interzice deversarea de catre constructor, in opele de suprafata a substantelor periculoase
{combustibili, uleiuri, vopsele, etc), precum si a deseurilor inerte rezultate.

b)  Protectia solului i a subsolului

Instalafiile proiectate nu afecteaza, din punct de vedere al poludrii, solul si subsolul din zona
respective. Lucrarile de constructie si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete
minime de teren.

Se interzice deversarea pe sol a substantelor periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele, etc).
Constructorul va detine si utiliza rezervoare/recipienti etansi pentru depozitarea temporara a materialelor
si substantelor periculoase. Lampile electrice se vor preda unei firme de colectare a degeurilor provenite
din aparatele de iluminat.

Executantul lucrarni are obligatia aducerii terenului afectat de sapétura, la starea inifiala dupa
terminarea lucrarilor. in documentatie s-au prevézut lucrari de transport a tuturor materialelor necesare
efectudrii lucrarii.

c) Protectia agezarilor umane

In timpul executarii lucrarilor, constructorul vo rezolva reclamatiile si sesizarile aparute din proprio
vina si datorita nerespectarii legislatiei si a reglemantarilor moi sus amintite. Constructorul va avea in
vedere ca executia lucrarilor sa nu creeze blocaje ale cailor de acces particulare sau ale cailor rutiere
invecinate amplasamentului lucrarii. La terminarea lucrdrilor, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi
redate, prin refacere acestora in circuitul funcfional initial. Constructorul are obligatia- de a. preda
amplasamentul catre beneficiar, liber de reclamatii si sesizari.

d)  Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul

e)  Gospodarirea deseurilor

Tipurile de degeuri rezultate din executja lucrarilor de constructie sunt mentionate in.tabelul urmator;

Denumire deseu Cod deseu Eliminare / valorificare deseu
Ambalaje de hartie si carton 15.01.01 Valorificare prin societal atestate
Ambalaje de materiale plastice 15.01.02 Valorificare prin societéti atestate
Beton si moloz rezultat din demontare 17.01.01 Eliminare la groapa de gunoi a localitatii
Materiale ceramice-sticia , portelan 17.01.03 Eliminare la groapa de gunoi & localitatii
Materiale plastice (ambalaje) 17.02.03 Valorificare prin societati atestate
Aluminiu 17.04.02 Valorificare prin societati atestate
Fier, fonta, otel 17.04.05 Valorificare prin societati atestate
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Pamant si pietre 17.05.04 Eliminare la groapa de gunoi a localit3gii
Deseuri textile 20.01.11 Eliminare prin societatj atestate

Materialele valorificabilefrefolosibile specificate in tabel se vor preda beneficiarului pe baza de proces-
verbal,
Constructoru! asigura:
- Colectarea selectiva a degeurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii;
- Depozitarea temporara corespunzatoare a fiecarui tip de deseu rezultat (depozitare in
recipient etang, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc);
- Efectuarea transportului deseurilor in conditii de siguranta la agentii economici
specializati in valorifiocarea degeurilor sau fa depozitul de degeuri inerte a localititii.
Este interzisi arderea/neutralizarea si abandonarea degeurilor in instafatii, respectiv locuri
neautorizate acestui scop.
f)Protectia impotriva radiatiilor
Instalatile proiectate nu produc radiatii poluante peniru mediul inconjurfor, oameni sau
animale. Distaniele de amplasare, fata obiectivele din zona sunt cele admise de norme conf. PE
106/95.
g) Protectia calitatii aerului
Utilajele si mijloacele de transport folosite la executia lucrarilor trebuie sa corespunda din punct
de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustibil.
h} Protectia impotriva zgomotelor si vibratjilor
Maginile si utilajele folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda cerintelor tehnice de
nivel acustic. Situatiile speciale, incidentele tehnice si accidentele de mediu care pot determina impact
semnificativ asupra mediului inconjurator, periclitdnd calitatea acestuia, vor fi comumcate, in'timp
util, beneficiarului. Avand in vedere aspectele de mediu care pot apare cu ocazia xecutém lucrarilor,
nu se impune monitorizarea factorilor de mediu. j{ {

2. Masuri de protectia mediului pe perioada de exploatare

Nu sunt necesare masuri de protectia mediului si nici monitorizarea normelor: de: protectia
mediului. Construciile si instalatiile proiectate nu produc deseuri si nu polueazd mediul in timpul
exploatarii.

3. Masuri de protectia mediului post utilizare

La expirarea duratei de viata se vor respecta din punct de vedere a protectiei mediului toate
masurite mentionate pentru protectia mediulu;

Deseurile recupelabile de orice tip vor fi predate in baza formalititilor de predare-primire cétre
gestionarul obiectivului si depozitate corespunzator legislatiei in vigoare; Solutionarea de catre
constructor a oricdror reclamatii care au legatura cu problematica de protectie a mediului si care au
genarat din vina £
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Proiect nr. 25/ 2019, faza PT+CS
Proiect Nr.25/2019

Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal

din Comuna Lunca, judetul Mures
Faza: P.T.
Masuri de aparare impotriva incendiilor

Legislatie de securitate a muncii aplicabila lucrarii
Apdrarea impotriva incendiilor se asigura prin:

- solutia propusa asigura din punct de vedere al apararii impotriva incendiilor, performantele si nivelurile
de performanta admisibile, privind siguranta la foc a constructiilor si instalatiilor:

o riscde incendiu (prevederea de cabluri de j.t. cu intarziere la propagarea fiicarii);
o grad de rezistentd al constructiilor de sustinere;
o prevederea de masuri constructive impotriva extinderii incendiilor (separari tehnologice,
etangeitat);
- utilizarea de elemente incombustibile sau greu combustibile (tablourile electrice, cleme sir);
- prevederea dotarilor individuale si generale conf. PE 009/93 si P 118/1-2013.

Masurile de aparare impotriva incendiilor se vor stabili pe baza cerintelor Normelor de prevenire,
stingere i dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul i distribufia energiei electrice:si
termice PE 009/93.

Executantul va respecta prevederile:

- Legii nr. 307/2006 privind ap&rarea Tmpotriva incendiilor

- OUG nr. 52 din 5 noiembrie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307 / 2006 privind
apararea impotriva incendiilor

- Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apérare impotriva
incendiilor.

- Ordinul nr. 89 din 18 iunie 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregatire i desfagurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgent3 executate de Inspectoratul
General pentru Situatji de Urgenta si structurile subordonate

- Ordinul nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatiior
in domeniul situatiilor de urgenta

- Ordinul nr. 128/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu si protectia civila.

Se va acorda o atentie deosebitd supravegherii §i Intretinerii instalatjilor, pentru detectarea rapida a
scurtcircuitelor pe cabluri electrice, precum gi a contactelor slabe Ia tablouri si prize.

Este interzisa folosirea flacarii deschise i introducerea unor surse de caldurd in afara celor
prevazute in proiect, in zona cablurilor electrice.

La executia lucrarilor. Executantul §i Investitorul au obligatia s respecte cu strictete, pe toatd
durata desfagurdrii lucrérilor, toate prevederile cuprinse in normativele de prevenire si stingerea
incendiilor, care vizeaza activitatea pe santier.
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Rezistenta gi stabilitatea la sarcini statice, dinamice gi seismice conform normativelor in

vigoare

Solufia de realizare a constructiilor destinate montarii echipamentelor si instalatiilor tehnologice si
functionarii acestora va fi stabilitd astfel ncat sa raspunda cu grade de fiabilitate corgspunzitoare in
raport cu acfiunile mecanice de diferite naturi, unor exigente de performant3 structurald produse de
comportarea structurii sub incarcari.

Constructiile se vor proiecta astfel incat s se respecte exigentele de rezistents, stabilitate si

durabilitate a structurii §i elementele previzute de: P100/1-2013, Legea 10/1995 republicata in 2015,
Legea 50/2016, NP-082/2004, CR-1-I-3/2005.

Conform normativului P100-1/2013, Ia proiectarea elementelor de constructii se va urmari sa se
asigure rezistenta i stabilitatea de ansamblu, la sarcini statice, dinamice si seismi

Pericole de incendiu avute in vedere:

- scurtcircuite;

- suprasarcini;

- utilizarea materialelor combustibile;

- scurgeri de combustibit lichid sau gazos.

Mésuri de aparare impotriva incendiilor

Nr.

ort. Denumire Prescriptia

1 | Elemente de constructie Legea 307/2006
PE118-97
PE101-2000

2 | Cabluri cu intarziere marita la propagarea fidcarii NTE 007/08

3 | Folosirea dotéarilor PSI PE 009-93

4 | Separar, distantari, compartimentari NTE 007/08
PE101-2000

5 | Echipamente electrice corespunzatoare categoriei | Legea 307/2006

de pericol de incendiu a incaperii 17-2011

6 | Alte masuri ce se stabilesc de catre executant | Legea 307/2006
pentru pericada de executie PED09-93

7 | Masuri de securitate a muncii pentru lucrari de | Legea 307/2006
constructii PE 009-93
Normme generale de aparare

impotriva incendiilor -aprobate cu
! ord. M.A.l. nr. 163/2007
'
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Proiect nr. 25/ 2018, faza PT+CS
Proiect Nr.25/2019

Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal

din Comuna Lunca, judetul Mures

Faza: P.T.

Masuri de prevenire a riscurilor tehnologice

Surse de risc tehnic/tehnologic care pot aparea in procesul de punere in opera a proiectului:

- lucrari care expun lucratorii la riscul de a fi ingropati sub alunecari de teren

- implicarea intr-un accident de autovehicul sau prin manipularea scarilor, utllajelor de ridicat;

- lucréari care expun lucratorii la riscul de cadere de obiecte de |a indlfime;

- suferirea unei afectiuni provocata de manipularea unor materiale grele;

- suferirea unei afectiuni cauzata de zgomotul putemnic;

- lucrari care expun lucratorii la riscul de soc electric;

- lucru! la indltime, precum si accesul la si de la locul de munca amplasat Ia indltime, care expun
lucratorii |a riscul de cadere de la indltime;

- incendii, explozii;

- lucrul in zone cu sapatura descoperit3;

Masurile de prevenire si reducere a riscurilor tehnice/tehnologice rezultd in principal din:

- utilizarea de echipamente de joasa tensiune avand caracteristici performante, realizate cu
tehnologii si materiale modeme, care asigura o fiabilitate ridicata;

- reducerea riscului tehnologic, a aparifiei unor avarii (scurtcircuite, explozii, incendii) datorita unor
echipamente echipate cu aparataj de comutatie performant cu andurantd mecanic si electrica
mare;

- stabilitate a echipamentului §i a cailor de curent la efecte termice si mecanice rezultate din
curentul de scurtcircuit;

- activitdti de mentenanta reduse gi un interval de timp mare intre 2 revizii programate, datorita
conceptiei echipamentului, in consecin{a reducerea utilizarii personalului de intretinere si
supraveghere;

- reducerea riscului de soc electric prin amplasarea echipamentelor la indltime, indicatoare de
avertizare, dotari SSM;

- utilizarea de materiale de constructie ce respecta caracteristicile prevazute prin proiecte;
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- realizarea lucrarilor de constructii-montaj §i a celor de verificare In conformitate cu carile tehnice

ale echipamentelor i caietelor de sarcini de montaj;

- respectarea masurilor de securitate gi sdnatate in munca si cele de prevenire i stingere a

incendiilor prevazute in normativele in vigoare.

Masuri de prevenire necesare

U/I

Nivel de )
Nr. ) Masuri propuse
Factori de risc rsc
crt. (nominalizare mésuri)
1 | Soc electric prin atingere Masuri tehnice:
directa:

- aparitia accidentald a tensiunii in
zona de lucru;

- deteriorarea izolatiei;

- apropierea sub distanta de

vecinatate a instalatilor sub

tensiune.

o |dentificarea instalatilor fa care urmeazé a se
lucra;

o Verificarea vizuala a integritati legari la pAmant
a carcaselor aparataielor, din zona de lucru

o Utilizarea, dupa caz, a castii de proteciie a
capului, vizierei de protectie a fetei, manusilor
electroizolante, incaltdmintei sau covorului
electroizolant si a sculelor cu maner electroizolant

e Asigurarea de catre membrii formatiei de lucru
ca in spate §i in partile laterale nu sunt in apropiere
parti aflate sub tensiune neingradite

« Executarea masurilor tehnice de securitate de
catre personal autorizat conform prevederilor

Masuri organizatorice:

o Instruirea gi autorizarea potrivit prevederilor
legale in vigoare precum §i testarea periodica a
cunostintelor tehnice $i de securitate a munci
dobandite de catre executantj;

» Executarea conform procedurilor autorizate a
tuturor interventiilor indiferent de natura lor;

» Contro! periodic cu tematica vizand
respectarea masurilor de electrosecuritate;

» Verificarea de catre seful de lucrare a
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corespondentei

» masurilor tehnice dispuse prin autorizatia de
lucru cu cele luate, si confirmarea prin semnare in
autorizatia de lucru

Soc electric prin atingere
indirecta:

- atingerea partilor din instalatie
aflate accidental sub tensiune si
neprotejate prin legare la neutru;

Tensiune de pas:

- apropierea de instalatii electrice
la care s-a deteriorat izolatia fata
de pamant

Masuri tehnice:

* Verificarea vizuald a integrititi legari la pamant a
carcaselor aparatajelor, a stalpilor si suportilor metalici
gi de beton, din zona de lucru

+ Descarcarea de sarcind capacitiva a instalatiei la
care urmeaza a se lucra

« Utilizarea, dupd caz, a manusilor electroizolante;
incaitdmintei sau covorului electroizolant si‘a'sculelor

cu maner electroizolant y ’/g;ﬁ

Masuri organizatorice:

+ Urmérirea graficului de verficare a mijloacelor de |
protectie din dotare (atat echipamente tehnice cét si
echipamentul individual de protectie);

+ Control periodic cu tematicad vizdnd respectarea
masurilor de electrosecuritate

Flama produsd de arc electric

- manevrarea aparatelor de
comutatie, sigurante;

- sudare.

« stabilirea obligativitatii verificarii lipsei sarcinit
inaintea inceperii operatiei de manevrare a oricarui
aparat de comutatie, precum si verifican periodice a
protectiilor de scurtcircuit; de asemenea, trebuie
precizate §i persoanele care vor supraveghea sau vor
controla prin sondaj modul cum este respectatd
aceasta regula de lucry;

+ stabilirea zonei de lucru {indndu-se cont de
posibilitatea aparitiei accidentala a arcului electric in
vecindtatea punctului de interventje;

» scoaterea de sub tensiune a sursei potentiale de arc
electric, daca zona de lucru nu poate asigura protectia
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impotriva arcului electric

Masuri organizatorice:

« instruirea personalului cu privire la modul de utilizare
a mijloacelor de protectie impotriva efectelor arcului
electric asupra organismului uman;

« instruirea periodica a lucratorilor cu privire la
consecintele patrunderii in zonele de vecinatate.

Poziti de lucru fortate sau vicioase
(lucrut in spafii inguste);, efort
dinamic ridicat la unele operati de
manipulare manuala.

» construirea echipamentelor care manipuleaza mase
mari dintr-un numar adecvat de persoane, astfel incat
solicitarea sa nu depageasca posibilitatile individuale;
angajarea si repartizarea

la asemenea lucrari numai a unor persoane cu
conditie fizica foarte buna; instruirea privind modul
corect de manipulare,

Neutilizarea si / sau ultilizarea
incompletd a mijloacelor de
protectie

Mésuri organizatorice:
+ Utilizarea EIP gi a celorlalte mijloace de protectie din
dotare;

* Instruire cu privire la necesitatea utilizari mijloacelor
de protectie din dotare
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Program de faze determinate

pentru controlul calitatii lucrarilor de iluminat public

INVESTITIA: Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna Lunca,

judetul Mures

BENEFICIAR : Comuna Lunca, jud. Mures
PROIECTANT: SC CAD ELECTRO PLUS SRL, Tg. Mures
EXECUTANT :

In conformitate cu Legea 10/1995 (Actualizata cu Legea 177/2015), H.G.343/2017, Legea 440/2002
§i normativele tehnice in vigoare se stabileste prezentul program pentru controlu! calitatii lucrérilor.

Nr Documentul Cine
. rt. Denumirea lucrarii ce se receptioneaza scris care se participa gi
incheje semneaza
1 | Predare amplasament PV. P,B,E
9 Verificarea conformitétii materialelor procurate cu C epri¥'tg' de BE
specificatiile din proiect (inainte de punerea in opera) e
3 | Verificare montare si funclionare corpuri de iluminat P.V. B,E
4 | Demontare corpuri iluminat existente PV. B,E
5 | Receptie la terminarea lucrarilor PVTL. B, E
6 | Urmarirea calitdfii i functiondrii instalatiilor B
LEGENDA
P.V. - proces verbal
PV.R.C. -proces verbal de receptie calitativa
PV.T.L. -proces verbal [a terminarea lucrarilor
P - proiectant
B - beneficiar
E - executant
BENEFICIAR, EXECUTANT,

PLUS SRL Comuna Lunca
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Reabilitarea si odernizarea sistemului iinat public stradl din Comuna Lunudetul Mures

Proiect nr. 25 / 2019, faza PT
Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal
din Comuna Lunca, judetul Mures

Specificatie tehnicad FT-01 — Corp de iluminat stradal cu LED

Nr. crt.

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin CS

Producétor

Parametri tehnici $i functionali

Aparat de iluminat cu LED

Destinat iluminatului stradal: drumuri rurale, drumuri secundare,
ftrotuare, parcuri, zone pietonale,

1.1

Tensiune alimentare: 200-240Vca / 50Hz

1.2

Clasa de izolatie electrica : |

1.3

Grad de protectie (minim) P66

1.4

Rezistent{a la impact (minim) IK08

1.5

Putere instalata maxima; 37W

1.6

Eficienta luminoasa minima a corpului de iluminat: 100 Im/W

1.7

IAparat de iluminat cu urmatoarele componente:

o (Carcasa realizata din aluminiu turnat sub presiune sau
aluminiu extrudat;
Dispersor transparent din sticla clara, plana, securizata;

e Montarea si demontarea dispersorului se realizeaza facil,
chiar daca prin intermediul unor unelte;

¢ Distributia luminoasa de fip stradal si nu va fi influentata de
aparitia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare
dintre LED-uri va avea asociata acelasi fip de lentila
specifica, care reproduce distributia luminoasa complete a
aparatului de iluminat;

o Durata de viata a LED-urilor - L70B50 peste 50.000 ore

e Placa LED va fi fixata direct de carcasa aparatului de
iluminat, pentru a permite extragerea rapida a caldurii
produsa de sursele LED, astfel carcasa va avea si rolul de
radiator;

o Alimentarea placii LED sa fie facuta prin conectori rapizi,
pentru o inlocuire facila a placii in caz de defectare.

1.8

Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare putere;
» femperatura de culoare: Tc = 4000-5500K
» indicele de redare al culorilor: Ra270

1.9

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursa
luminoasa utilizata, va avea minim urmatoarele functji:
~asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,95, pentru
functionare la 100%;




Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna Lunca, judetul Mures

Proiect nr. 25 / 2019, faza PT

-sursa prevazuta cu protectie impotriva temperaturilor ridicate;
Cand temperatura intema a sursei de alimentare se ridica la 100
grd (Tip.), scade curentul de iesire, revenind la normal dupé ce
temperatura de functionare va scade;

1.10

Temperatura de functionare a aparatului de iluminat; -30 °C +
40°C

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

241

Se va prezenta declaratia de conformitate a produselor cu
cerintele esentiale prevazute de directivele Uniunii Europene
(marca CE);

Se vor prezenta certificate si rapoarte de test emise de
organisme europene abilitate, din care sa rezulte respectarea
integral a cerintelor.

Conformitate cu Directivele Europene:

« Directiva de Joasa Tensiune,

« Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.

» Directiva RoHS

CERTIFICARE LVD

EN 60598-1:2015

EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016
Aparate de iluminat Partea 1: Cerinte generale si testari:

EN 60598-2-3:2003

EN 60598-2-3:2003/A1:2011

Corpuri de iluminat Partea 2-3: Cerinte particulare — Corpuri de
iluminat pentru drumuri si iluminat stradal

Buletin de testare pentru gradele de protectie IP 66, IK 08

In conformitate cu

EN 60529:1991+A1:2000 Grade de protectie asigurate de
inchideri (Codul IP}

EN 62262(50102):2002: Grade de protectie asigurate de
inchideri pentru echipamente electrice impotriva contactelor
mecanice externe (Codul IK)

CERTIFICARE EMC

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61000-3-2:2014

Se va prezenta diagrama polara a intensitatii luminoase si

22 curbele K pentru aparatul de iluminat propus;
3 [Conditii de garantie si postgarantie
3.1 |Aparat de iluminat — minim 3 ani

Alte conditii cu caracter tehnic

Se va prezenta mostra functionala

. “."”JrPS :

Q(‘

OFERTANT:




Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal din Comuna Lunca, judetul Mures
. ———— — ———— ——— ——— - — —————————— ———— ——————

Specificatie tehnica FT-03 - Conductor de aluminiu cu izolatie din PVC

Proiect nr. 25/ 2019, faza PT

Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal

din Comuna Lunca, judetul Mures

revizia 0

:Ir: Specificatii tehnice impuse U.M. mi:iar;?::;i]::(i:t: e Da;t:::t:r;ce
1 | Parametrii tehnici si functionali -
Conductor tip ACYY
1.1 | Material - Aluminiu unifilar
1.2 | Numar conductoare - 3
1.3 | Sectiune [mmp] 4
1.4 | Tensiune nominald Ug /U [kV] 06/1,0
Temperatura minima a cablului
1.5 | -Ja montaj [°C] +5
- in exploatare [°C) -33
Temperatura maxima admisa pe
1.6 | conductor in conditii normale de [°C] +70
exploatare
Tensiune de incercare
T 3 5kv, 504z, 5 min ] Da
1.8 | Masa totald informativd [kg/km] 233
1.9 | Diametru exterior informativ [mm] 13,0
1.10 | Incercéri cf. SR EN 50266-4-2/cat. 3 - Da
OFERTANT:

pag. 1




_Reabilitarea si modernizarea sistemul fluminat public stradal din Comu Lunca, judetul Mures

Proiect nr. 25 / 2019, faza PT

Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal
din Comuna Lunca, judetul Mures

Specificatie tehnica FT-04 - Consola si bratari de prindere

Nr. Date tehnice Date tehnice
Specificatii - M.
crt. LTI S minime solicitate ofertate

1 | Parametrii tehnici gi functionali -

Brat de prindere corp de iluminat

1.1 | Material - Teavé-Ol
galvanizat

1.2 | Diametru minim [mm] 48

1.3 | Unghi de inclinare (fatd de planul orizontal [°] 5

Prinderea carjelor pe stalpi se va face cu
bratdri pereche din platbanda galvanizata
1.4 | culadtime de 30mm si grosime 3mm, iar - Da
strangerea acestora se va face cu

suruburi zincate M8 si saibé grower

2 | Conditii de garantie

2.1 | Garantie brat prindere {mimim}) {luni] 24

OFERTANT:

revizia 0 pag. 1



ROMANIA

Judetu! MURES

COMUNA LUNCA

PRIMAR

Nr. 328/817/12.03.2019
CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 1 din 12.03.2019

in scopul: REABILITAREA S| MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA LUNCA,

JUDETUL MURES
Caumarea cererii adresate de COMUNA LUNCA PRIN REPREZENTANT LEGAL-VULTUR TEODCR-
PRIMAR _
cu domiciliul/'sediul in judeful MURES municipivVoragulicomuna LUNCA
satu! LUNCA seclorul cod postal 547375
str. PRINCIPALA nr. 228 bl SC. et ap.
telefon /fax 0265542812 e-mail lunca@cjmures.ro

inregistratdfanr. 328  din  18.02.2019
pentru imobilul -teren si/sau constructii - situat in judetul MURES
municipiulioragulfcomuna  LUNCA-intravilan satul ~ LOGIG, SINTU sectorul

cod postal str. ] bi. SC. el. ap
sau identificat prin:  PLANURI DE INCADRARE IN ZONA, COPIE ORTOFOTOPLA

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism, faza PUG, aprobaté prin HCL LUNCAnr. 9/ 1996, avand
termenu! de valabilitate prelungit prin HCL LUNCA nr. 45/14.12.2009,
in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executdri lucrdrior de canstructii,
republicatd, cu modificarile §i completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC : Teren in suprsfata tofala de 245 mp, aflet in intravilanul localitatilor Séntu si Logig, teren din
domeniul public al Comunei Lunca, si stalpi aflati in propristatea SC ELECTRICA SA

2. REGIMUL ECONOMIC : -fofasinta actusfa: drum (strazi principale si secundare in mediul rural) fraseu LEA existent;
-tifizari permise: Jucrari si amenajari specifice continute in PUG; lucran edilitere sau racordun
pentru retele edifitars;
-utifizar interzise: orice constructie defintiva sau provizorie care ar pulsa afecta zona de
siguranta carosabila. Zona fiscafa de impozitare A,

3. REGIMUL TEHNIC : Conform RLU aferent PUG comuna Lunca, terenul se afla in ,,C"-zona pentru cai de comunicatie
si constructii aferente. Functiunea dominanta este circulatia/stationarea rutiera{mijloace auto, cu fractiune animala, biciclisti si
pietoni). Functiuni complementare: perdele de protectie, retele tehnico-edilitars, rigole, acostaments, parcari, garaje, statii/refugii,
Respectarea zonei de sigurenta de 18 m de la axul drumului{DC). Completares, modemizares, repararea relefef stradsle se face
respectand normele de specialitate. Nu se autorizeaza nici un fel de lucrare fara asigurarea scurgerii apslor meteorice in rigole
amenajste.

Prezentu! Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru :

REABILITAREA S| MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DiN COMUNA LUNCA, JUDETUL
MURES"

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatle de construire/desfiintare gi nu confera dreptul de a executa lucréri de
constructii




4, OBLIGATII ALE TiTULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :
In scopul elaboréril documentatiei pentru autorizarea executirii lucrarilor de constructii - de construire/de desfiintare -
solicitantul se va adresa autorititii competente pentru protectia mediului: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI,
Tg.Mures, str.Podenl, nr.10

n aplicarea Directivel Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA} privind eveluarea efectelor enumitor proigcta publice §i private asupra medivlui
modificeté prin Directiva Consiliutui 97/11/CE i prin Directiva Consifiului §i Parlementulti Europeen 200¥35/CE prvind participarea publicutui g eleborersa
enumitor planuri §i programe In legéturd cu mediul §i modificares, cu privire ia parficiperea publiculul §/ accesul Ia justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei
S6/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligalia de a contacta autorilates leronald de mediy peniru ce aceasta s& analizeze i s&
decids, duph caz, Incadrarea / neincedrarea Proisctulul investifiel publice / privats In lista proiscleior supuse evalus impactulu asupra mediulul,

In eplicarea prevederilor Directivei Consiliutui 85337/CEE, procedura de emitera a acordulti de mediu se desfasoant dupd emierea certificatulul de
urbenism, enferior dapinari documentalie pentru sutorizarea executéri fucrritor da constructii Ia autoritatea administraliel publice competants.

In vedsrea satisfacerii cerinfslor cu privire la procedura de emitera & acordului de mediu, autoritatea competentd pentry protectia medivlui stabilegte
mecenismul asigurérii consultirii publice, centralizarii opliunior publicului §i a! formuldini unui punct de vedere oficial cu privirs Ia realizarea investitiei in acord cu
rezullalets consuftari publice.

In aceste condifii
Dupé primirea prezentului certificat de urbanism, TITULARUL are obligatia de a se prezenta la autoritatea
competentd pentru protectia mediulul in vederea evaluirii Inilale a investitiel ¢l stabilirii demararl procedurii de
evaluare a impactului asupra mediulul gifsau a procedurii de evaluare adecvatd. In urma evaluril Iniflale a
nofificéril privind intentia de realizare a profectulul se va emite punctul de vedere al autorititil compatente pentru
protectia mediului.

In situatia in care autoritatea compatenta pantru protectia mediului stabilegte efectuarea evaludril impactului
asupra mediulul §i /sau a evaludrii adecvats, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritafil
administralel publice competente cu privire la mentinerea cereril pentru autorizarea executirii lucrérilor de
constructit.

In situatia in care, dupa emiterea certificatulul de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurl de evaluare a
impactului asupra mediului, solicitantul renunt la intentia de realizars a investitiei, acesta are obligatia de a
notifica acest fapt autoritiitii administratiel publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE va fi Insofiti de urmatoarele

documente:

a) Certificatul de urbanism{ copie);

b} Dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcji.

¢) Documentatia tehnica — D.T., dupa caz( 2 exemplare originale):

®RD.T.AC. X®D.T.OE. OD.T.AD.
d) Avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism

d.1. Avize gi acorduri privind utilitfile urbane gi infrastructura ( copie):

Oalimentare cu apa [Ogaze naturale Alte avize/acorduri
Cicanalizare-contract vidanjare DOilelefonizare & HCL LUNCA pentru aprobarea
®alimentare cu enemie electrica Olsalubritate executarii lucrarilor pe domeniul
Oalimentare cu energie termica Otransport urban %nblic

O

d.2. Avize gi acorduri privind:
Osecuritatea la incendiu Oprotectia civila Osanalatea populatiei
d.3. Avize / acorduri specifice ale administratiei publice centrale si /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora {copie):
d.4, Studii de specialitate(1 exemplar original):
- plan de situatie - vizat OCP|, Verificalor proiecte, Documentatie tehnica intocmita conform Legii nr.50/1991R;
e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente peniru protectia mediului{copie)
f) eliminata
g}Documentele de platé ale urmétoarelor taxe (copie):

SECRETAR, Responsabil urbanism
BUZILA IONELA MARIA SULEA GRIGORE FLORIN

%&LQ,LL/{ e el

Achitat taxa de-
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct Ia data de 12.03.2019



Secictatea de Distributie a Energlet Electrice Transilvania Sud S.A.
Sucursala de Distributie » Enerlel Elactrice Mures

7~ SDEE Sir. CBiiraghor Nr, 103, 540320, TArgu Murey, Jud. Mures
.4-’ - - Yel: +40 265 205 999 C.LF. SDEE TS/C.U.1. Suc.: ROI4497260 / 14516614
&’ Transilvania Sud Fax: 440 265 205 704 R.C. SDEE TS/Suc.; J08/238/2002 / J26/201/7002

wew. distributie-energie.ro Copital Soclal; 423.967,400 lel
Cox! operstor date cu caracter personal: 21641

Birou Acces la retea

CATRE,
COMUNA LUNCA
judet MURES, localitate LUNCA strada -- nr. 228 cod postal 547375

Referitor la cererea de aviz de amplasament, inregistrata
cu nr. 70301924490 | 14.05.2019, pentru obiectivul reabilitarea si
modernizarea sistemului de iluminat public stradal, amplasat in judet
MURES, localitate LOGIG,SANTU strada

in urma analizei documentatieoi, pentru realizarea reabilitarea si
modernizarea sistemului de iluminat public stradal, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 70301924490 / 14.05.2019

- Inainte de inceperea lucrarilor, se va lua legatura cu S.D.E.E. Transilvania Sud prin
Centrul Operational Regional MT-JT Reghin pentru inchelerea unui proces verbal de predare
amplasament de lucru. Cu aceasta ocazie se va stabili oportunitatea acordarii unei eventuale
intreruperi de tensiune si a asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarii.

- Montarea CORPURILOR DE ILUMINAT, respectiv legarea lor la nulul retelei, se poate face
numai de catre o unitate de specialitate autorizata (firma atestata de ANRE), lucrari care vor fi
executate pe cheltuiala si prin grija beneficiarului,

- SE INTERZICE CATEGORIC urcarea pe stalpii liniilor de energie electrice, in cazul in care nu s-

a asigurat in prealabil asistenta tehnica din partea organelor de exploatare S.D.E.E. Transilvania
Sud prin Centrul Operational Regional MT- JT Reghin.

- Pe parcursul executiei Centrul Operational Regional MT- JT Reghin va asigura asistenta tehnica,
beneficiarul va incheia cu S.D.E.E. Transilvania Sud-Structura Regionala Mures un CONTRACT
DE INCHIRIERE.

- In situatia in care S.D.E.E. Transilvania Sud-Structura Regionala Mures stabileste necesitatea
amplificarii ulterioare a retelelor proprii de distributie a energiei electrice, avand nevoie de
spatiul ocupat de CORPURILE DE ILUMINAT beneficiarul va fi anuntat in scris ca trebuie
sa renunte la utilizarea stalpilor in cauza, respectand conditiile stabilite de comun acord in
contractul de inchiriere.

- Proprietarul este exonerat de orice raspundere, civila sau penala, pentru accidentele ocazionate
de interventii neautorizate ( electrocutari sau alte traumatisme) efectuate de beneficiarul
CORPURILOR DE ILUMINAT in cazul montarii, demontarii sau exploatarii instalatiei in cauza.

-Proprietarul nu isi asuma nicio raspundere si este aparat de orice dauna provocata in exploatare
de deteriorarea sau distrugerea CORPURILOR DE ILUMINAT, cu exceptia celor provocate de
personalul propriu de exploatare.

- Pentru orice avarie sau deranjament, cauzate retelelor de energie electrica existente in
zona prin realizarea lucrarilor se face raspunzator beneficiarul lucrarii, cheltuielile pentru
remedierea daunelor urmind a fi suportate de acesta.

- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.

- Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis;
realizarea constructiei pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz
pentru noul amplasament.

S-a eliberat prezentul aviz in conformitate cu certificatul de urbanism nr. I din 12,.03.2019
Tariful de emiter: izului de amplasament, in valoare de 232.26 RON s-a achitat cu chitanta nr. /

C
Birou Acces a fntocmit
Ing. Alexand stian GRAMA Grama Toader Teodora A a
—
1

Director
Dr. Ing. Claudiu DAM.

“':"._."'rg he? o




Ministerul Mediului ==
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului romania2019.eu

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MURES

Nr. 5809/ 17.05.2019
Clasarea notificérii

Ca urmare a solicitdrii depuse de COMUNA LUNCA prin primar Vultur Teodor cu
sediul in com. Lunca, sat Lunca, sir. Principald, nr. 228, jud. Mureg, pentru proiectul
-Reabilitarea gi modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Lunca,
judeful Mures”, propus a fi amplasat in com. tunca, satele Logig si Sintu, jud. Mures,
inregistratd la Agentia pentru Protectia Mediului Mures cu nr. 5809 din data de 14.05.2019,

- in urma analizérii documentatiei depuse, a localizarii amplasamentului in planul de
urbanism si in raport cu pozitia fata de arii naturale protejate, zone-tampon, monumente ale
naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restrictii de construit, zona costiera;

- avand in vedere ca:

- proiectul propus nu intrd sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice §i private asupra mediului;

- proiectul propus nu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgents a
Guvernului nr. §7/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei gi faunei sélbatice, aprobatd cu modificari i completari prin Legea nr.
49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

~ proiectul propus nu intrd sub incidenta art. 48 si 54 din Legea apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completdrile ulterioare;

Agentia pentru Protectia Mediului Mures decide:

Clasarea notificérii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului.

Sef Serviciu Avize, Acordurl, Autori
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ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA LUNCA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr.11 din 31 ianuarie 2019

privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public/privat al comunei Lunca in vederea
executarii investitiei ,,REABILITAREA S| MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC
STRADAL DIN COMUNA LUNCA, JUDETUL MURES"

Consiliul local al comunei Lunca, judetul Mures, intrunit in sedinta ordinara de lucru,

Avand in vedere
cerificatul de urbanism nr.13/17.12.2019 emis in baza avizului favorabil nr.
27305/17.12.2018 emis de Consiliul Judetean Mures, pentru obiectivul de investitii finantat
prin PNDL ,,REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL
DIN COMUNA LUNCA, JUDETUL MURES",
- Raportul de speciaiitate nr. 46/(/8.01.2019;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Lunca:
- prevederile art 7 al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modificarile si completarile ultericare,
In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) litera ¢) si alin.5, lit.c) si ale art 45 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1.(1) Se aproba executarea pe domeniul public si/sau privat al comunei Lunca , a lucrarilor

necesare pentru realizarea invesltitiei ,,REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC STRADAL DIN COMUNA LUNCA, JUDETUL MURES" , lucrare care afecteaza intravilanul
localitatilor Logig si Santu, comuna Lunca,judetul Mures , cu finantare prin PNDL.

(2) Lucrarile, al caror beneficiar este Comuna Lunca, vor fi executate pe cheltuiala si cu
respectarea legislatiei in vigoare privind executarea lucrarilor.

Art.2.Bunurile apartinand domeniului public al comunei Lunca , afectate de realizarea acestor
lucrari, vor fi readuse la starea initiala de catre executantul lucrarilor.

Art.3.Prezenta hotarare se comunica :

-~ Institutiel Prefectului-Judetul Mures; . CONFORM

- Primarului comunei Lunca : - : CU ORIGINALUL \

- Afisare. — A
Presedinte de sedint Contrasemnat,

LAZUI}C' VAﬁLF |Secretar, BUZILA ;ONELA-MAR[
i \
[J' - y

Adoptatacu 1 voturi “pentru”, 0 “impotriva”,0"gbtine?
Au fost prezenti 11 consilieri dincei 11 in functie



